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                                                                                        Międzyrzecz, dnia  10 września  2021 r. 

NS.HK.431.PW.162.2021                                                      

                                               

                                                                                              

      Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo 

      Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                                                             

Św. Wojciech 46 

66 - 300 Międzyrzecz 

 

 

   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie         

z  § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na  

podstawie  sprawozdania z własnych badań jakości wody: Nr DL.OBŚ.9051.01402.2021         

z dnia 09.09.2021 r. próbki pobranej w dniu 06.09.2021 r. z wodociągu publicznego              

w Kęszycy  

                        

stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w  Kęszycy 

do spożycia przez ludzi 

 

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach monitoringu jakości wody przez 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Międzyrzeczu wykazały, że  woda  w 

zakresie zbadanych parametrów  spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017  roku w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi. 

 

Załącznik (tylko dla adresata):  

1.Sprawozdanie z badań  Nr DL.OBŚ.9051.01402.2021  

Otrzymuje: 

1. Adresat 

2. HK a/a     

Do wiadomości: 

1.Burmistrz Międzyrzecza 

 ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz 

 

p.o. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Międzyrzeczu 

 

Magdalena Szczurek 
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                                                                                                Międzyrzecz, dnia 13 września 2021 r. 

NS.HK.431.PW.164.2021                                                                                               

                                                                           

                                                                                                           

      Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo 

      Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.                                                                                                             

Św. Wojciech 46 

66 - 300 Międzyrzecz 

 

 

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu działając zgodnie        

z  § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 roku w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) na 

podstawie przekazanych przez zarządcę wodociągu sprawozdań:                                               

nr DL.OBŚ.9051.01357.2021.S   z dnia 03.09.2021 r.  z wyników badania próbki wody 

pobranej w dniu 25.08.2021 r. oraz nr SB/76043/07/2021 z dnia 26.07.2021 r.  z wyników 

badania próbki wody pobranej w dniu 20.07.2021 r. z wodociągu publicznego  w Rojewie  

 

stwierdza przydatność wody z wodociągu publicznego w Rojewie 

do spożycia przez ludzi 

 

Uzasadnienie: 

Badania laboratoryjne próbek wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wykazały, że  woda  w zakresie zbadanych 

parametrów  spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 

grudnia 2017  roku w sprawie  jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

 

Otrzymują:  
1. Adresat 

2. HK a/a  

Do wiadomości: 

1.Burmistrz Międzyrzecza 

 ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz 

  

p.o. Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

w Międzyrzeczu 

 

Magdalena Szczurek 


